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OCENA OKRESOWA

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2016 r.
dla wodociagu sieciowego ZAGAJE STRADOWSKIE

Dziatajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 1., poz. 1412)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139)

- 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2015 r. poz.1989)

oraz na podstwie sprawozdan (§ 8 wust.2) z wynikdéw badan laboratoryjnych wody

prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewngtrznej:

[b/96/N/15 z dnia 21.04.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5) jon amonowy = 0,51+0,04 mg/1
[b/305/S/15 z dnia 27.04.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/105/N/16 z dnia 28.04.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

[b/223/N/16 z dnia 02.08.2016 r. (Zagaje Stradowskie, ujgcie)

jon amonowy = 0,79 +0,07 mg/1

[b/224/N/16 z dnia 02.08.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5) jon amonowy= 0,75+0,06 mg/1
[b/249/N/16 z dnia 15.09.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/306/N/16 z dnia 24.10.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

[b/516/S/16 z dnia 30.06.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5) jon amonowy= 0,73+ mg/l
1b/542/S/16 z dnia 05.07.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/786/S/16 z dnia 15.09.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/1009/S/16 z dnia 09.12.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:

jakos¢ wody w wodocggu publicznym ZAGAJE STRADOWSKIE w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w zal. 1-4 do w/w rozporzadzenia



Uzasadnienie:;

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie w 2016 roku w ramach
kontroli wewnetrznej przeprowadzil 5 badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie
przedstawionych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie
sprawozdan z wynikéw badan jakosci wody wydat 4 decyzje administracyjne o jakosci wody
oraz 1 oceng jakosci wody stwierdzajaca przydatnosci wody do spozycia. W ramach nadzoru
sanitarnego PPIS w Busku-Zdroju przeprowadzil 6 badan jakosci wody z punktoéw
monitoringowych. Z wuwagi na przekroczenia dopuszczalnych wartosci parametrow
chemicznych zakwestionowano 3 probki wody pobranej z wodociagu publicznego Zagaje
Stradowskie, tj.:

- sprawozdanie z badan nr Ib/96/N/15 z dnia 21.04.2016 wykazato, przekroczenie parametru
jonu amonowego = 0,51+0,04 mg/1;

- sprawozdanie z badan nr [b/223/N/16 z dnia 02.08.2016 r. wykazato przekroczenie
parametru jonu amonowego = 0,79 0,07 mg/l;

- sprawozdanie z badan nr 1b/224/N/16 z dnia 02.08.2016 r.wykazato przekroczenie
parametru jon amonowy = 0,75+0,06 mg/I

przy najwyzszej dopuszczalnej wartosci 0,50 mg/! wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U z 2015 1. poz. 1989).

Panstwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju wydat 1 decyzje znak:
SE.Ia-4262 /116 /16 z dnia 01.07.2016 r. o warunkowej przydatnosci wody do spozycia dla
wodociggu publicznego Zagaje Stradowskie na okres 30 dni.

Przekroczenie wartosci dopuszczalnych dla danego parametru zgodnie z § 18 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 2015r. poz. 1989) nie moze utrzymywac
si¢ tacznie diuzej niz 30 dni w ciggu poprzedzajacych 12 miesigcy. W wyniku
przeprowadzonych badan stwierdzono dalsze przekroczenie parametru jonu amonowego.

Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju
unieruchomiono wodociag publiczny Zagaje Stradowskie oraz wprowadzono zakaz
spozywania wody ze wzgledu na zia jakos¢ chemiczna wody, do czasu uzyskania
pozytywnych wynikow badania, stwierdzajacych jej przydatnos¢ do spozycia.

Na okres obowigzywania zakazu korzystania z urzadzenia Wojt Gminy Czarnocin
zapewnit konsumentom wodociggu zastgpcze zrddlo wody odpowiadajacej wymogom
sanitarnym. Zarzadca wodociagu kazdorazowo podejmowal bezzwlocznie dzialtania

naprawcze zmierzajace do poprawy jakosci wody.



Przeprowadzone analizy probek wody pobranych powtornie w ramach nadzoru
sanitarnego nad jakoscig wody do spozycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociagu
publicznego Zagaje Stradowskie wykazaly jej zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia
Ministara Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Ocene jakosci wody z wodociagu publicznego Zagaje Stradowskie Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym jej
odbiorcéw o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekow (Dz.U. z 2015 poz. 139).
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