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SE Ibh/47301/86/N/20 Busko-Zdroj, dnia 28.04.2020

Kod probki: P-Ib-/138/N/20

Sprawozdanie z badan Nr Ib/138/N/20

- woda z wodociggu

Dane uzyskane od klienta

Nazwa i adres Klienta: Oddzial Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska, ul. Batorego 2,
28-100 Busko - Zdro;j.

Pismo, znak: Protokét pobrania prébek z dnia 22.04.2020, Nr SE.1a-4261/72/20

Nr zlecenia wew. Ib/86/N/20

Pochodzenie wody: wodociag publiczny Czarnocin

Miejsce poboru probek: Urzad Gminy Czarnocin (2603PPPW 1096)
Data i godzina poboru préobek: 22.04.2020 godz. 12

Prébkobiorca / doreczyciel: : Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS w Busku-Zdroju —
T. Goezot

Dane dotyczgce sposobu pobierania prébki(-ek): Informacje zaczerpnigte z protokotu nr SE.1a-4261/72/20
(Pobieranie probek i postgpowanie z probkami przeprowadzono wedtug serii norm

PN-EN ISO 5667-5:2017-10, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr 10/04/PO-03).

Probki (-ke ) pobrano wg: harmonogramu poboru probek PSSE Busko-Zdroj na rok 2020

Cel badania: potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami
Dane z laboratorium
Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia prébek: Probki dostarczono w warunkach prawidlowych, temperatura w termotorbie
5.2°¢

Data i godzina przyjecia probek: 22.04.2020 godz. [
Uzupelnienia, ograniczenia, odstgpstwa: brak

Badanie rozpoczeto: 22.04.2020

Badanie zakonczono: 25.04.2020
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tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

GICZNA

Strona2z3

SE 1b/47301/85/N/20

Kod probki: P-1b-/138/N/20

Wryniki badania:

Sprawozdanie z badai Nr Ib/138/N/20

T Badania fizyczne
Stegienie Dopuszczalne wartosci wg Rozp. Ministra
; ) '®s | zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 .
Parametry | Identyfikacja metody Jednostka wartosc poz.2294) w sprawie jakosci wody
wskazniki wskaznika przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
T PN-EN ISO 7887:2012 pkt}?\ mg/l Pt 5 15mg/l Pt
Metnosc' PN-EN ISO — 7027-1:2016 | NTU 0,20 I NTU
A
pH PN-EN ISO 10523:2012 7.4
A (temp. 17,0°C) 6,5-9,5
Przewodno$¢ PN-EN 27888:1999 uS/em 238 2500
wlasciwa w 25°C A
Zapach“)’m Procedura badawcza Stopien ponizej 1
Ib/LB/PB-07 wyd.1 z dn. rozcieticzenia
2008.06.30.
Smak™ Procedura badawcza Stopien ponizej 1

Ib/LB/PB-07 wyd.1 z dn.
2008.06.30.

rozcienczenia

Badanie wykonal: mgr . Siotek,
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SR RE
N\ 7, L
e PC POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
~ \E__—// - POLSKIE CENTRUM T
M AKREDYTAGI ODDZIAL LABORATORYJNY
fﬁg//:\\}:: % 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Stefana Batorego 2
AT A tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88
/ AR
MmN \ ———
AB 642

Strona3z3

SE Ib/47301/86/N/20
Kod prébki: P-1b-/138/N/20

Sprawozdanie z badan Nr Ib/138/N/20

Badania bakteriologiczne
Wskaznik jakoéci wody Identyfikacja metody Jednostka Wynik Najwyzsza wartos¢ dopuszezalna wg
Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7
grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 ,
p0z.2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez
ludzi
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 Jtk. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04

A
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0

12/A1:2017-04 :

A
Enterokoki (paciorkowce PN-EN [SO 7899-2:2004 jtk. 0 0
kalowe) A
w 100 ml wody
Ogolna liczba bakterii PN-EN SO 6222:2004 jtk. nie wykryto 100
w 22°C po 72h w Iml A

Badanie wykonal: mgr inz E. Gadawska,

J.t.k. —jednostek tworzacych kolonie;
A — metoda akredytowana

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykq metod, okreslong w zalqezniku Nr 6 do w/w Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)

Data sporzadzenia sprawozdani: 28.04.2020.

Autoryzowal: Zatwierdzil:
Kierownik
Laboratorium Badaniz Wody
G FM
ityna Siolek

mgr Ji

Otrzymuja:
1. Zleceniodawca
2. ala.

X

Oswiadcza sie, ze:

1.Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 3 strony i moze by¢ powielane jedynie w catosci. Inna forma kopiowania wymaga pisemne] zgody Kierownika Laboratorium.
Ostatnia strona jest jednoznacznie koincem sprawozdania.

2.Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do otrzymane] probki. Laboraterium nie ponosi odpowiedzialnosei za etap pobierania probek.

3 Klient ma mozliwos¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania



