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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2016 r.
dla wodociagu sieciowego CZARNOCIN

Dziafajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 1. poz. 1412),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

- 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2015 r. po0z.1989)

oraz na podstwie sprawozdan (§ 8 ust2) z wynikéw badan laboratoryjnych wody

prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej:

Ib/9/N/16 z dnia 21.01.2016 r. (Osrodek Zdrowia w Czarnocinie)

[b/235/5/16 z dnia 01.04.2016 r. (Urzad Gminy w Czarnocinie)
Ib/99/N/16 z dnia 28.04.2016 r. (Urzad Gminy w Czarnocinie)
Ib/501/8/16 z dnia 27.06.2016 r. (Urzad Gminy w Czarnocinie)

Ib/218/N/16 z dnia 01.08.2016 r. (Stacja Paliw w Krzyzu)
Ib/674/S/16 z dnia 12.08.2016 r. (Urzad Gminy w Czarnocinie)

Ib/184/N/16 z dnia 14.07.2016 r. (Szkota Podstawowa w Czarnocinie)
LHS9051.1.761/2016 z dnia 23.09.2016 r. (Szkota Podstawowa w Czarnocinie)
Ib/305/N/16 z dnia 24.10.2016 r. (Gimnazjum Cieszkowy)

Ib/1008/5/2016 z dnia 09.12.2016 r. (Urzad Gminy Czarnocin)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza

jako$¢ wody w wodocagu publicznym CZARNOCIN w badanym zakresie,
spelnia wymagania okre§lone w zal. 1-4 do w/w rozporzadzenia



Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad
Jakoscig wody do spozycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociagu sieciowego Czarnocin
wykazaty jej zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989).

Ponadto Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie w 2016 roku
przeprowadzit w ramach kontroli wewnetrznej 4 badania jakosci wody zgodnie z ustalonym
harmonogramem na 2016 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na
podstawie przedstawionych przez ZGKiM w Czarnocinie sprawozdan z wynikéw badan
jakosci wody wydat 1 decyzje oraz 3 oceny jakosci wody stwierdzajacych przydatnosci wody

do spozycia.

Ocene jakosci wody z wodociagu sieciowego Czarnocin Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcow
0 czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. 0 zblorowym zaopatrzeniu

w wode i odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. 22015 poz. 139).
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