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OCENA OKRESOWA

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2017 r.
dla wodociggu sieciowego ZAGAJE STRADOWSKIE

Dziatajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1261)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 328 ze zm.)

- 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakos$ci
wody przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2015 r. poz.1989)

oraz na podstwie sprawozdan (§ 8 ust.2) z wynikow badan laboratoryjnych wody

prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewngtrznej, tj.:

977/12/2016/F/2 z dnia 30.12.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5) jon amonowy = 0,85 mg/l
[b/32/N/17 z dnia 02.02.2017 r. (Zagaje Stradowskie 5) jon amonowy = 0,64 mg/1
[b/48/N/17 z dnia 24.02.2017 r. (Zagaje Stradowskie 5)

[b/93/N/17 z dnia 11.04.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,71 mg/1
Ib/48/N/17 z dnia 24.02.2017 r. (Zagaje Stradowskie 5)

[b/93/N/17 z dnia 11.04.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,71 mg/1
Ib/199/N/17 z dnia 04.08.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14)

LHS.9051.1.781.2017 z dnia 22.09.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14)

[b/269/N/17 z dnia 20.10.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14)

Ib/76/S/17 z dnia 06.02.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie)

Ib/145/5/17 z dnia 24.02.2017 r. (Zagaje Stradowskie 5)

[b/354/S/17 z dnia 04.05.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,58 mg/1
Ib/372/S/17 z dnia 12.05.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,69 mg/1
1b/390/S/17 z dnia 19.05.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy = 0,65 mg/1
[b/423/S/17 z dnia 26.05.2017 1. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy = 0,64 mg/1
1b/427/S/17 z dnia 30.05.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy = 0,68 mg/1
1b/452/S/17 z dnia 07.06.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy = 0,71 mg/1
[b/485/S/17 z dnia 19.06.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,77 mg/1
1b/532/S/17 z dnia 26.06.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,69 mg/1
[b/594/S/17 z dnia 11.07.2017 r. (ujgcie Zagaje Stradowskie) jon amonowy= 0,56 mg/1
Ib/617/S/17 z dnia 18.07.2017 r. (ujgcie Zagaje Stradowskie) jon amonowy= 0,58 mg/1
Ib/664/S/17 z dnia 04.08.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie)

2296/07/2017/F/2 z dnia 08.11.2017 r. (uj¢cie Zagaje Stradowskie)

Ib/1104/S/17 z dnia 29.12.2017 r. (Zagaje Stradowskie 5)



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:

jakos¢ wody w wodocagu publicznym ZAGAJE STRADOWSKIE w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w zal. 1-4 oraz 3 ¢ do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:

Gmina Czarnocin w 2017 roku w ramach kontroli wewnetrznej przeprowadzital5 badan
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w  Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gmine Czarnocin
sprawozdan z wynikéw badan jakosci wody wydat 4 decyzje administracyjne o jakosci wody
oraz 2 oceny jakosci wody z wodociagu publicznego Zagaje Stradowskie. W ramach nadzoru
sanitarnego  PPIS w Busku-Zdroju przeprowadzil 8 badan jakosci wody z punktow
monitoringowych. Z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych wartosci  parametréw
chemicznych zakwestionowano 13 probek wody pobranych z wodociagu publicznego Zagaje
Stradowskie, tj.:

977/12/2016/F/2 z dnia 30.12.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5) jon amonowy = 0,85 mg/1
Ib/32/N/17 z dnia 02.02.2017 r. (Zagaje Stradowskie 5) jon amonowy = 0,64 mg/l
Ib/93/N/17 z dnia 11.04.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,71 mg/l
Ib/354/S/17 z dnia 04.05.2017 t. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,58 mg/l
Ib/372/S/17 z dnia 12.05.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,69 mg/1
Ib/390/5/17 z dnia 19.05.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy = 0,65 mg/l
[b/423/8/17 z dnia 26.05.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy = 0,64 mg/l
[b/427/8/17 z dnia 30.05.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy = 0,68 mg/l
Ib/452/8/17 z dnia 07.06.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy = 0,71 mg/l
1b/485/S/17 z dnia 19.06.2017 r. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,77 mg/1
Ib/532/S/17 z dnia 26.06.2017 t. (Zagaje Stradowskie 14) jon amonowy = 0,69 mg/1

Ib/594/8/17 z dnia 11.07.2017 r. (ujecie Zagaje Stradowskie) jon amonowy= 0,56 mg/1
Ib/617/S/17 z dnia 18.07.2017 r. (ujgcie Zagaje Stradowskie) jon amonowy= 0,58 mg/1

przy najwyzszej dopuszczalnej wartosci 0,50 mg/l wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U z 2015 r. poz. 1989).

Decyzjami znak: SE.la- 4262/19/17 z dnia 19.01.2017r. oraz SE.Ia-4262/108/17 z dnia
14.06.2017r.  Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w  Busku-Zdroju
unieruchomiono wodociag publiczny Zagaje Stradowskie oraz wprowadzono zakaz
spozywania wody ze wzgledu na zlg jakos¢ chemiczna wody, do czasu uzyskania
pozytywnych wynikow badan, stwierdzajacych jej przydatnos¢ do spozycia.



Na okres obowiazywania zakazu korzystania z urzadzenia Wojt Gminy Czarnocin
zapewnil konsumentom wodociagu zastepcze zrédlo wody odpowiadajacej wymogom
sanitarnym. Zarzadca wodociagu kazdorazowo podejmowal bezzwlocznie dzialania
naprawcze zmierzajace do poprawy jakosci wody.

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych powtérnie w ramach nadzoru
sanitarnego nad jakoscia wody do spozycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociagu
publicznego Zagaje Stradowskie wykazaly jej zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia
Ministara Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Oceng jakosci wody z wodociagu publicznego Zagaje Stradowskie Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym jej
odbiorcow o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekow (t.j. Dz.U. 2017 poz. 328 ze zm.).
AT/KP

Otrzymuja:
1. Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100
2. Wojt Gminy Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100

3. ala



