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ROCZNA, OBSZAROWA OCENA
JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
GMINY CZARNOCIN

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zgodnie z § 23.1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) przesyla obszarows
ocen¢ jakoSci wody na terenic gminy Czarnocin za rok 2019.

Monitoring jakosci wody do spozycia (parametry objete monitoringiem grupy A
1 parametry objgte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzedowej
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju oraz w ramach
kontroli wewnetrznej przez zarzadcoéw wodociagow.

Monitoring jakosci wody do spozycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie
ich parametréw. Jego wyniki dostarczaja informacji o ilogciowym i jakosciowym stanie wod
I W razie potrzeby sygnalizuja ewentualne zagrozenia oraz wynikajaca z nich koniecznosé
podjecia odpowiednich dzialan zapobiegawczo — naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Czarnocin objete s3 wodociagi:
- Czarnocin

- oraz czgsciowy zakup wody z wodociggu Stawiszyce oraz
z wodociggu Dzialoszyce

2. Jednostky odpowiedzialng za jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociagi sg:

- Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin

- prowadzony czesciowy zakup wody z wodociagu Stawiszyce zarzadzanego przez
Samorzgdowy Zaklad Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11, 28-425 Zlota

- prowadzony czesciowy zakup wody z wodociagu Dzialoszyce zarzadzanego przez
Zwigzek Miedzygminny "Nidzica", 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12



Wielkos¢ produkeji wody i sposob jej uzdatniania

Lp. | Przedsig¢biorca Wodociag Produkcja laczna Rodzaj
(produkceja uzdatniania
wodociagu)

Gmina .
Czarnocin, Czarnoﬂcm
1 28-506 580 m°/dobe
Czarnocin
Samorzadowy
Zaktad Zakup wody
Gospodarki z wodociagu 668 m 3/dobe - Odzelazianie
2 Komunalnej Stawiszyce - Odmanganianie
ul. Parkowa 11 60 m*/dobe
28-425 Zlota
Zwiazek
Miedzygminny
3 "Nidzica"
28-500 Dzialoszyce
Kazimierza 28 m¥/dobe
Wielka
ul. Zielona 12 .

Laczna liczba ludnos$ci zaopatrywana w wode przez gminne wodociggi: 3126 0sob

Liczba zbadanych préb:

Wiasciciel Wodociag Sprawozdanie z badan
NrIb/16/N/19 zdn. 21.01.2019 r. (miejsce poboru probek:
Osérodek Zdrowia Czarnocin)
NrIb/175/N/19 z dn. 29.04.2019 r. (miejsce poboru probek:
Urzad Gminy Czarnocin)
Nr 1b/265/N/19 z dn. 08.07.2019 r. (miejsce poboru probek:
Stacja Paliw w Krzyzu)
Nr LHS.9051.1.783.2019 z dn. 25.09.2019 r.(miejsce poboru
probek: Szkota Podstawowa Czarnocin)
Gmina Nr Ib/405/N/19 z dn. 21.10.2019 r. (miejsce poboru probek:
Czarnocin . Szkota Podstawowa Cieszkowy)
Czarnocin o
Nr [b/239/5/19 z dn. 08.04.2019 r. (miejsce poboru probek:
28-506 Szkola Podstawowa Czarnocin)
Czarnocin Nr [b/515/8/19 z dn. 02.07.2019 1. (miejsce poboru probek:
Urzad Gminy Czarnocin)
Nr 1b/740/S/19 z dn. 09.09.2019 1. (miejsce poboru probek:
Stacja Paliw w Krzyzu)
Nr2243/11/2019/F/1 zdn. 02.12.2019 1.
Nr2243/11/2019/M/1 z dnia 25.11.2019 r. (miejsce poboru
probek: Urzad Gminy w Czarnocinie)
Nr Ib/1076/8/19 z dn. 17.12.2019 r. (miejsce poboru probek:
Osrodek Zdrowia Czarnocin)




6. Przekroczenia warto$ci dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad
jakoscia wody do spozycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnetrznej wlasciciela
wodociagu publicznego Czarnocin  wykazaly jej zgodnos¢ w badanym zakresie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

7. Prowadzone post¢powanie administracyjne

W roku 2019 nie prowadzono postgpowania administracyjnego dotyczacego wodociagu
publicznego Czarnocin.

8. Dzialania naprawcze

Analizy wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym
Czarnocin wykazaly jej zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U2017r,
poz. 2294 ze zm.), dzialania naprawcze nie byly wymagane.

9. Ocena ryzyka zdrowotnego zwigzanego ze stwierdzong nieodpowiednia jako$cia
wody

W 2019 r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednia
Jjakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju przekazuje powyzsza
obszarowa oceng wlasciwemu wéjtowi / burmistrzowi / prezydentowi miasta, jako informacje
konieczng do podjecia dziatan majacych na celu zaopatrzenie konsumentow w wode
o wlasciwej jakosci, § 23 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294
ze zm.), dziatania naprawcze nie byly wymagane.
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Otrzymuja:
I. Gmina Czarnocin Czarnocin

2. Wojt Gminy Czarnocin, 28-506 Czarnocin
3.a/a



