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Kod prébki: P-Tb-/265/N/19
URZAD GMINY cZARNOCIN
Sprawozdanie z badan Nr Ib/265/N/19 WPLYNELO
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- woda wodociagu

Dane uzyskane od kiienta
Nazwa i adres Klienta: Oddzial Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska, ul. Batorego 2,
28-100 Busko - Zdrgj.

Pismo, znak: Protok6t pobrania prébek z dnia 02.07.2019, Nr SE.1a-4261/116/19

Nr zlecenia wew. Ib/166/N/19

Pochodzenie wody: wodociag publiczny Czarnocin

Miejsce poboru probek: Stacja Paliw Pltynnych - Krzyz
Data i godzina poboru prébek: 02.07.2019 godz. 8%

Probkobiorca / doreczyciel: : Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS w Busku-Zdroju —
M. Sztuk, K Palmowska

Dane dotyczace sposobu pobierania prébki(-ek): Informacje zaczerpniete z protokotu nr SE.[a-4261/116/19
(Pobieranie prébek i postepowanie z probkami przeprowadzono wedlug serii norm PN-EN ISO 5667-5:2003,
normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr 10/04/PO-03).

Probki (-ke ) pobrano wg: wg harmonogramu poboru probek PSSE Busko-Zdrdj na rok 2019

Cel badania: potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami
Dane z laboratorium
Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia préobek: Probki dostarczono w warunkach prawidlowych, temperatura w termotorbie
5,1

Data i godzina przyjecia probek: 02.07.2019 godz. 12%
Uzupelnienia, ograniczenia, odstgpstwa: brak

Badanie rozpoczeto: 02.07.2019

Badanie zakoniczono: 05.07.2019
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SE 1b/47301/166/N/19
Kod probki: P-1b-/265/N/19

Wryniki badania:

Sprawozdanie z badai Nr Ib/265/N/19

Badania

fizyczne

Stezenie Dopuszczalne wartosci wg Rozp. Ministra
. ; > | zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 ,
Parametry i Identyfikacja metody Jednostka wartosc 00z.2294) w sprawie jakoci wody
wskazniki wskaznika przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 | mg/ Pt ponize] 5 15mg/l Pt
A
Metnos¢!” PN-EN ISO - 7027-1:2016 |NTU 0,56 1 NTU
A
pH PN-EN ISO 10523:2012 7,0
A (temp. 24,0 °C) 6,5-9,5
Przewodnos¢ PN-EN 27888:1999 pS/cm 718 2500
wlasciwa w 25°C A
Zapach™? Procedura badawcza Stopient ponizej 1
Ib/LB/PB-07 wyd.1 z dn. rozciefczenia
2008.06.30.
Smak" Procedura badawcza Stopien ponizej 1
rozcienczenia

Ib/LB/PB-07 wyd.1 z dn.
2008.06.30.

Badanie wykonal: mgr J. Siolek, mgr M. Lukasik
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SE 1b/47301/166/N/19
Kod probki: P-Ib-/265/N/19

Wryniki badania:

Sprawozdanie z badan Nr Ib/265/N/19

Badania

bakteriologiczne

w 22°C po 72h w 1ml

Wskaznik jakosci wody Identyfikacja metody Jednostka Wynik Najwyzsza wartos¢ dopuszczalna wg
Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7
grudnia 2017. (Dz.U.z 2017,
poz.2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez
ludzi
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04
Enterokoki (paciorkowce PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk. 0 0
kalowe)
w 100 m] wody
Ogdlna liczba bakterii PN-EN ISO 6222:2004 j.tk. nie wykryto 200

Badanie wykonal: mgr inz E. Gadawska, inz. J. Ratusznik

j.t.k. — jednostek tworzacych kolonie;

A — metoda akredytowana

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterysivkq metod, okreslong w zalqczniku Nr 6 do w/w Rozporzqdzenia
Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)

Data sporzadzenia sprawozdani: 08.07.2019.

Autoryzowal:

Kierownik
_aboratorium E

Otrzymuja: ‘
1. Zleceniodawcal__
2. ala. '

Zatwierdzil:

Oswiadcza sie, ze:

1 Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 3 strony 1 moze by¢ powielane jedynie w catosei. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.

Ostatnia strona jest Jednoznaczme koficem

sprawozdania.

2.Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej probki. Laboratorium nie pon051 odpowiedzialnosci za etap pobierania probek.
3 Klient ma mozliwosé zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.




