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Sprawozdanie z badaf Nr Ib/133/N/18

- woda z wodociggu
Nazwa i adres Klienta: Oddzial Nadzoru Sanitarnego. Sekeja Nadzoru Higieny Srodowiska, ul. Batorego 2,
28-100 Busko - Zdro) '
Pismo, znak: Protokot pobrania probek z dnia 15.05.2018, Nr SE.1a-4261/87/18 Nr zlecenia wew. [b/85/N/18
Pochodzenie wody: wodociag publiczny Stawiszyce
Miejsce poboru probek: Miernow nr 12 (2608 PPPPW 1180)

Data i godzina poboru probek: 15.05 2018 godz. | B

Prabkobiorea / dorgezyeiel: Probhi pobrane

i dostarezone przez przedstawiciela PPIS w Busku-Zdroju -
H.Andrzejczak

Dane dotyczgee sposobu pobierania probki(-ek): Informacje zaczerpniete z protokotu nr SE.Ja-4261/87/18
(Pobieranie probek i postepowanie z probkami przeprowadzono wedug serii norm PN-EN 1SO 5667-5:2003,
normy PN-EN [SO 19458:2007 oraz instrukeji nr 10/02/P0O-03).

Probke pobrano wg: harmonogramu poboru probek PSSE Busko-Zdréj na rok 2018

Cel badania: potwierdzenie zgodnosei z wymaganiami

Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia probek: Probki dostarczono w warunkach prawidiowych, temperatura w termotorbie 5.9°C
15 :

Data przyjecia probek: 15.05.2018 godz. 12

Badanie rozpoczeto: 15.05 2018

Badanie zakonczono: 18.05.2018
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Sprawozdanie z badan Nr I 133/N/18
Wyniki badania:

Badania fi zyvezne
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Wryniki badania:

Badania bakteriologiczne
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Badanie wykonal: mgr inz E. Gadawska inz J. Ratusznik

J-Lk. = jednostek tworzacych kolonie:
A - metoda akredytowana

. akeeptowalna przez Konsumentow i bez nieprawidiowych zmian
02 . § i 5 . ‘ i a5 o= ' . X
B W przypadku wody do spozycia przez ludzi metoda inna ni7 w Rozporzadzeniu MZ (D7 U, 201 ' puz. 2294

Badania przeprowad=ono metodam; zgodnymi = charakrervsivig mesod, okreslong w zatqezniku Nr 6 do v Rozporzqgdzenia
Ministra Zdrowia = dn. 7grudnia 2017 (D=.1" 20/ 7 p0z.2294)

Data sporzadzenia sprawozdania- 19.05.2018

Autoryzowal: Kierownik
Laboratornum p\adama Wody
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